附件1：                

口腔实验室基础设施设计预算费采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2018年7月5日16时止）

	序号
	产品名称
	品牌、规格、型号
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	备注

	1
	口腔实验室基础设施设计预算费
	见附件2
	平米
	525
	
	
	

	合计（元）
	小写：                大写：

	附加条件
	（如有请明确表述）

	    交货日期
	自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。

	报价商家名称

（盖章）
	（必须加盖单位公章，否则无效）

	联系人及电话
	

	报价时间
	年     月    日


附件2：

口腔技术实验室水电等基础设施预算情况说明

按照口腔技术设备仪器安装使用要求，在临床实验楼四楼五官及口腔技术实验室进行分布如下：

口腔治疗室1:7100*7020cm，口腔治疗室2:7090*10650cm，口腔治疗机共计8台。按照厂家提供安装要求，每台治疗机四周间距2.2--2.5m，要求每台机位独立进出水管道，独立通电，空压机气管通到机位。

技工室1:7100*10650cm，技工室2:7100*10650cm，按照厂家提供安装要求，4列摆放，每列8个机位，每列横间距1.5m，共计32台机位。按照要求每台机位独立进出水管道，独立通电，空压机气管通到机位。每台桌子满载功率1200W，64台桌子共76800W，所以按照功率要求，需380V专供电源。

仿头模室：7100*14280cm，厂家提供安装要求，4列摆放，每列7个机位，教师机位一个，共计29台机位。按照要求每台机位独立进出水管道，独立通电，空压机气管通到机位。

石膏房：7100*7020cm，参照川北医学院石膏房设计模板，提供水电到打磨机及制作台位，制作台位间共用下水道。

空压机房：7100*3420cm，按照厂家提供安装要求，电源需380V，工作时有震动，需防震、防高温、隔音基础安装处理。

口腔治疗室及仿头模室机位专用水、电、气管线不能对学生上课造成安全隐患，现有实验室地面又不能破坏，请二次设计装修按照厂家提供参数进行合理布局。

对二次装修设计的公司要求必须有设计、装修、施工2级资质。设计安装施工以符合厂家设备要求，符合实验室条件及教学相关要求为准。
示意图见下图
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